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Luxemburg met als doel het bevorderen van het gebruik van staal in de bouw. Het 

is een platform voor de verschillende partijen die actief zijn in de staalbouw. 

Activiteiten 

organiseert Staalbouwwedstrijd, Staalbouwdag, informatiedagen en project

bezoeken; 

geeft architectuur en techniek ledentijdschrift Staai_Acier uit; 

verspreidt publicaties zoals Economisch bouwen met staal en Architecture 

Steei-Stahi-Acier; 

biedt gratis helpdesk voor de staalbouw aan; 
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ondersteunt het onderwijs en zorgt voor continue vorming in staalgebonden 

materies; 

volgt technische dossiers op. 
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Het International Iron and Steel Institute (IISI), opgericht in 1967, is een 

non-profit organisatie die actief is in ruim vijftig Ianden. De leden zijn staal 

producerende bedrijven, nationale en regionale overkoepelende organisaties 

en onderzoeksinstellingen op het gebied van staal. De Ianden waarin de staal 

producerende IISI-Ieden zijn gevestigd , nemen samen ruim 70% van de totale 
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op het gebied van economie, kosten, technologie, milieu en promotie van staal op 

wereldschaal en naar grondstoften en arbeid. liS I verzamelt , beoordeelt en verspreidt 

statistische gegevens over staal in de wereld. 

Deze publicatie is gemaakt onder verantwoordelijkheid van het liS I Committee on 

Construction Marketing en het Editorial Team bestaande uit vertegenwoordigers van: 
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Brandwerendheid 
De eisen aan compartimentering, constructieve veiligheid en brand
overslag naar andere gebouwen wordt gewoonlijk aangeduid als 

'brandwerendheid'. De brandwerendheid wordt uitgedrukt in tijd -bij

voorbeeld 30, 60 of 90 minuten - op basis van het gedrag van afzon

derlijke bouwdelen in een gestandaardiseerde brandproef die in de 

norm staat omschreven. De zo bepaalde brandweerstand houdt dus 

geen rekening met het werkelijke gedrag van bouwdelen in een com

pleet gebouw tijdens een 'echte' of 'natuurlijke' brand. Het is tegen
woordig mogelijk om een brand in een gebouw te modelleren en met 
dit model de vereiste veiligheid bij brand te bepalen. 

In sommige gebouwen- vooral wanneer er gemakkelijk kan worden 

ontvlucht, zoals bij kleine gebouwen of bij gebouwen met een laag 

brandrisico - is het mogelijk om onbeschermd staal te gebruiken 

zonder geavanceerde rekenmodellen toe te passen. 

Natuurlijke brandveiligheidsconcept 
Veel moderne gebouwen hebben een relatief lage vuurbelasting, met 

name in grote open ruimten. Dit betekent dat het brandrisico beperkt 

is en dat de temperaturen in een compartiment lager zijn dan bij de 

standaardbrandproef. Wanneer de temperaturen in een compartiment 

en de temperatuur van de staalconstructie met een model worden 

berekend, dan is het resultaat een meer rationele schatting van de 

vereiste brandwerendheid van de constructie. Deze aanpak staat 

bekend als het 'natuurlijke brandveiligheidsconcept'. 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de factoren die bijdragen aan 

het gedrag van brand en naar het gedrag van een staalconstructie bij 

brand. De bereikte temperaturen bij een 'echte' brand hangen af van: 

• de hoeveelheid en de verdeling van het brandbare materiaal; 

• de verbrandingssnelheid van deze materialen; 

• de ventilatiemogelijkheden (openingen); 

• de geometrie van het brandcompartiment; 

• de thermische eigenschappen van de omringende wanden. 

Het verloop van de temperatuur als functie van de tijd bij een echte 
brand wijkt af van die in een gestandaardiseerde brandproef. Tijdens 

een brand hangt de snelheid van de temperatuurstijging namelijk af 

van het brand bare materiaal, van de hoeveelheid beschikbare zuur

stof en van de verspreiding van de warmte door wanden en ope

ningen. 

ca. 1100 

ca. 300 

begin brand 

De tijd-temperatuurkromme bij een natuurlijke (of echte) 

brand verschilt van die van een standaardbrand. 

-

Moderne brandveiligheidsconcepten bieden een hoge ontwer

pvrijheid. Een staalconstructie kan onbeschermd b/ijven in 

grate open ruimten met een geringe vuurbelasting, zoals in 

parkeergarages met open gevels en in atria. 

Om de temperatuurontwikkeling in het brandcompartiment en in de 

staalconstructie te kunnen bepalen, moeten de vuurbelasting en de 

ventilatiecondities en de thermische eigenschappen van aile bouw

delen bekend zijn. 

Natuurlijke brandveiligheidsconcepten zijn inmiddels internationaal en 

nationaal geaccepteerd. Met deze brandveiligheidsconcepten worden 

de effecten van echte branden geanalyseerd op basis van het meest 

ongunstige scenario ('worst case'). Dit leidt tot een grotere ontwerp

vrijheid ten opzichte van de beperkende, bestaande voorschriften, 
terwijl toch het vereiste veiligheidsniveau blijft gehandhaafd. Hierdoor 

kunnen bijvoorbeeld staalconstructies onbeschermd blijven in grote 

open ruimten met een geringe vuurbelasting, zoals in parkeergarages 

met open gevels, stadions, aankomst- en vertrekhallen van luchtha

vens en stations en in (hoge) atria. 

Definities 
• Actieve maatregelen. Systemen (zoals sprinklers, rook- en 

warmtedetectors en automatisch melding) die het verloop van 

een brand be"invloeden en het brandrisico verminderen. 
• Vuurbelasting. Brandbare inhoud van een gebouw, uitgedrukt in 
MJ/m2 of kg vurenhout. 

• Brandwerendheid. Tijd (uitgedrukt in minuten) dat een constructie 

en/of een compartiment bij brand in stand blijft. 

• Brandveilig ontwerpen. Aile ontwerpmaatregelen die bijdragen 

aan de brandveiligheid (zoals: draagconstructie, rook- en warmte
afvoer, compartimentering en ontvluchtingsplan). 

• Natuurlijke brandveiligheidsconcept. Ontwerpmethode op basis 

van het temperatuurverloop in een 'echte' brand, afhankelijk van 

de vuurbelasting en van de ventilatiecondities. 

• Passieve maatrege/en. Compartimentering, veilige ontvluchtings

routes en (zo nodig) bekleden van de staalconstructie. Deze maat

regelen hebben geen invloed op het verloop van de brand. 
• Tijdsequivalent. De hevigheid van een natuurlijke brand uit

gedrukt in termen van brandweerstand. 
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Brandveiligheid is een belangrijk aspect bij het ontwerpen van verdie

pinggebouwen, zowel voor de architectuur als voor de bouwkundige 

maatregelen die nodig zijn. De verschillende ontwerpstrategieen die 

tegenwoordig beschikbaar zijn om gebouwen brandveilig te maken, 

bestaan doorgaans uit een 'pakket' van maatregelen: 

• compartimenteren om verspreiding van vuur bij brand te voor

komen; 

• ontwerpen van veilige vluchtroutes voor de gebruikers en aanvals

routes voor de brand weer; 
• 'actieve' maatregelen, zoals: 

- systemen voor het vroegtijdig detecteren van rook en/of hitte; 

- sprinklers om de gevolgen van een brand te beperken; 

- rookafvoersystemen, vooral in atria en in openbare gebouwen; 

- automatische brandmelding naar de brandweer; 

• beschermen van de hoofddraagconstructie, waardoor gebruikers 

voldoende tijd hebben om te vluchten en de brandweer voldoende 
tijd heeft om het gebouw te doorzoeken. 

De keuze van het brandveiligheidsconcept hangt vooral af van de 

architectuur van het gebouw en van het gebruik. In openbare 

gebouwen bijvoorbeeld, zoals winkels en bibliotheken, wordt het ver

eiste veiligheidsniveau bereikt door een combinatie van rookdetectie

systemen, rookafvoersystemen en sprinklers. Het is een wijdverspreid 

misverstand dat de brandwerendheid van een staalconstructie uitslui

tend is te bereiken met kostbare oplossingen. Tegenwoordig beschikt 

de ontwerper over vele mogelijkheden om onbeschermd staal in een 

brandveilig gebouw toe te passen. 

De voorbeeldprojecten Iaten zien hoe architecten en ontwerpers over 

de gehele wereld de brandveiligheid van verdiepinggebouwen met 

een staalconstructie op een innovatieve en integrale manier aan

pakken. 

Grote openbare gebouwen kunnen worden ontworpen met 

'fire engineering'. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het staal 

onbeschermd bfijft in grate, open ruimten. 

De architectuur en het gebruik van het gebouw bepa/en in 

hoofdzaak de keuze van het brandvei/igheidsconcept. 

Veiligheid van gebruikers 
De maatregelen die nodig zijn om mensenlevens te redden bij brand 

zijn onafhankelijk van het gebruikte bouwmateriaal. Deze maat

regelen zijn namelijk bedoeld om zowel de gevolgen van een brand 

als de kosten voor de beschermende maatregelen te verminderen. 

Bij het beoordelen van de brandveiligheid zijn het aantal personen in 

het gebouw, hun mobiliteit en de vereiste ontruimingstijd van groot 

belang. De gekozen maatregelen hangen af van het gebruik: gaat het 

om gebouwen waar zich vaak veel men sen ophouden - zoals kan

toren, hotels, winkels, theaters en ziekenhuizen- of gaat het om 

gebouwen waar heel weinig personen komen, zoals pakhuizen. 

Rookbeheersing en vluchtroutes 
De belangrijkste doodsoorzaak bij brand is rook. Daarom wordt de 
brandveiligheid uitgedrukt in de tijd die gebruikers nodig hebben om 

het gebouw te kunnen ontvluchten en die de brandweer nodig heeft 

om het gebouw te doorzoeken. Voldoende ontsnappingsroutes zijn 

essentieel om een gebouw veilig te kunnen ontvluchten. Deze routes 

moet vrij zijn van obstakels, duidelijk zijn aangegeven en zichtbaar 

blijven bij brand. 

Materiele schade 
Het verlies van de inhoud van een gebouw en de onderbreking van 

de productie zijn de grootste schadeposten bij brand. De meest 

doeltreffende strategie om brandschade te beperken is om maat

regelen te nemen waarmee een grote brand is te voorkomen. 
Daarom zijn actieve brandveiligheidsmaatregelen- zoals rook

detectoren en automatische sprinklers die de verspreiding van een 

brand en de gevolgen daarvan beperken - de meest doeltreffende 

maatregelen om eigendommen te beschermen. Een doeltreffende 

compartimentering en actieve maatregelen om de verspreiding van 

een brand te voorkomen zijn cruciaal. 


